








2023 он

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1
К3- зуухны шугамын өөрчлөлт хийх, 

бүрэн усан тавцантай болгох
ш 1 300.00 300.00 0 Бүрэн хийгдсэн 100%

2 2
Дотоод халаалтанд өөрчлөлт хийх, 

бойлер холбох
ш 1 15.0 16.0 1.0 Бүрэн хийгдсэн 100%

3 3
 К4- зуухнд батерей циклонд засвар 

хийх
ш 1 30.0       30.0 0 Бүрэн хийгдсэн 100%

4 4 HOWO 57-55 бүрэн ээлж хийх ш 1 15.0 12.0 3.0 Бүрэн хийгдсэн 100%
5 360.0 358.0 4.0 100%
6

7 1
Гадна конторын 2-р давхарыг барьж 

дуусгах
ш 1 90.0 90.0 0 Бүрэн хийгдсэн 100%

8 2
Ажилчидын хувцас угаах газартай 

болох, үйлдвэрийн зориулалттай 

шинээр угаалгын машин авах  

ш 1 25.0       25.0 0 Бүрэн хийгдсэн 100%

9 3

Ажилтны биед тохирсон эдэлгээ 

сайтай хөдөлмөр хамгааллын 

ажлын хувцас, гутал, хамгаалах 

хэрэгсэл, эрүүл ахуйн шаардлага 

хангасан ая тухтай ажлын болон 

ахуйн байраар хангах

ш 130 65.0 65.0 0 Бүрэн хийгдсэн 100%

10 4 Хүний нөөцийн программтай болгох ш 1 15.0 15.0 0
Захиалга 

хийгдсэн
50%

11 5
ИТА нарыг чадавхжуулах 

сургалтанд хамруулах /Улаанбаатар 

хотод/

ш 3 8.0 8.0 0 Бүрэн хийгдсэн 100%

1. ИХ ЗАСВАР
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2. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖИЛ

ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ДҮН:

                        2023 ОНД ХИЙСЭН ЗУНЫ ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ
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12 6
Сүлжээний усны ком насос шинээр 

авах инвертер нэмж суурилуулах 

ком

ш 1 80.0 80.0 0
Захиалга 

хийгдсэн
50%

13 7 Фургон 18-21 /солих/ ш 1 18.0 15.5 4.5 Шинээр авсан 100%

14 8 Деаэратор авах ш 1 20.0 20.0 0
Захиалга 

хийгдсэн
50%

321.0 318.5 4.5 81%
15

16 1 Түлшний хэсгийн агааржуулалт хийх ш 3 20.0 25.0 5.0 Бүрэн хийгдсэн 100%

17 2
Дулааны станцын 6000В-ын 

оруулгын ерөнхий хоёр щитийг 

шинэчлэх

ш 2 10.0 10.0 0
Одоо хийгдэж 

байна
50%

18 3
КТП дээрх Дизелийн станцын 1-р 

сегцээс тэжээлтэй 6/0.4кВ 630кВА 

трансформаторыг шинэчлэх

л 500 8.0 8.0 0
Трансформаторы

н тос сольсон
50%

19 4

Зуухны 

автоматжуулалт,автоматикийн 

хяналтын систем ажлуудыг 

үргэлжлүүлэн хийх

ком 1 20.0 5.0 15.0
Одоо хийгдэж 

байна
60%

20 5

Зуухны болон түлш дамжуулах 

хэсгийн инвертергүй байгаа 

хөдөлгүүрүүдэд инвертер нэмж 

суурилуулах

ш 14 40.0 43.0 0
Захиалга 

хийгдсэн
50%

22 6
86-гийн ЦТП-гийн цахилгааны 

тэжээлийн кабелийг өргөтгөн 

шинэчлэх

м 300 4.5 4.5 0 Бүрэн хийгдсэн 100%

23 7
1-40 айлын ЦТП-гийн цахилгааны 

тэжээлийн кабелийг өргөтгөн 

шинэчлэх

м 150 1.2 1.2 0 Бүрэн хийгдсэн 100%

24 8 BENZ 80-27 засвар хийх ш 1 2.0 2.0 0 Бүрэн хийгдсэн 100%

25 9
1-р Төмрийн үртэсэн деаэраторын 

толгой буюу компьютер солих ш 1 3.0 2.5 5.0
Захиалга 

хийгдсэн
50%

26 10 3-р фильтрийн компьютер солих ш 1 1.0 1.0 0
Захиалга 

хийгдсэн
80%

27 11
Фильтруудын натр катионитыг солих

ш 3 9.0 8.0 1.0
Захиалга 

хийгдсэн
70%

3. ТЕХНИК ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ДҮН: 



28 12

Мал эмнэлгийн ЦТП-гийн бойлер, 

насос өргөтгөх, удирдлагын 

самбартай бүрэн автоматжуулт хийх
ком 1 150.0 112.0 38.0 Бүрэн хийгдсэн 100%

29 13

86-р ЦТП-гийн бойлер болон 

сүлжээний насос өргөтгөх, дотор 

талын шугамд коллектор хийж, 

өргөтгөлийн ажил хийх

ком 1 50.0 47.0 3.0 Бүрэн хийгдсэн 100%

31 14

1-60 айлын чиглэлд хамааралтай 

захиргааны чиглэлийн хуучин 

ашиглалтын хугацаа дууссан 

ф2х125мм-ийн голчтой 92 м урттай 

газрын шугамыг шинэчлэх

м 92 33.0 35.0 0 Бүрэн хийгдсэн 100%

35 15

Холбооны ЦТП-гийн барилгын 

өргөтгөх, дээвэр хийх гадна талд 

шаавардлага хийх, өнгө үзэмж 

оруулах

14.0 14.0 0 Бүрэн хийгдсэн 100%

365.7 318.2 67.0 80.66%

360.0 358.0 4.0 100%
321.0 318.5 4.5 81%
365.7 318.2 67.0 80.66%
1046.7 994.7 75.5 87.22%

ТЗБАХ-НИЙ АЖЛЫН ДҮН 

ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН НИЙТ ДҮН:

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН НИЙТ ДҮН: 

ТЗБАХ-НИЙ АЖЛЫН НИЙТ ДҮН: 

НИЙТ ДҮН: 



 
“ЭРЧИМБАЯН ӨЛГИЙ” ХК-НЫ ЗУНЫ ИХ, УРСГАЛ ЗАСВАРЫН  

АЖЛЫН ТАЙЛАН 
 

Зуны их, урсгал засварын ажлыг 2023 оны 05 сарын 15-наас 2023 оны 09 сарын 15-ний 

хүртэл доорх ажлуудыг хийж гүйцэтгэв. 

1. III-р зууханд: 

1.1 УЛ ШИРЭМИЙГ БҮРЭН БУУЛГАЖ, УЛ ШИРЭМИЙН СИСТЕМИЙГ УСАН ТАВЬСАНД 

ШИЛЖҮҮЛЖ, АГААРЫН ЗОН, ХООЛОЙ ШУГАМ КОЛЛЕКТОРЫГ БҮРЭН ӨӨРЧЛӨЛЖ, ЦЭВЭР 

УСНЫ СИСТЕМД ХОЛБОВ. 

 

 

 



  

 

 

      



1.2 ЭКОНОМАЙЗЕРЫН ДЭЭРХ АГААРЫН ХАЛААГЧИЙГ БҮРЭН БУУЛГАЖ, АГААРЫН 

ШУГАМЫГ ХӨРГӨЛТӨӨР ГАДНЫ АГААРЫН ШУГАМД ШУУД ХОЛБОВ.  

         

1.3 УСАН ТАВЦАНЫ УРЬД ХОЙД ҮНСНИЙ БУНКЕРЫН БЕТОН ЦУТГАЖ, ӨРЛӨГ БҮРЭН ХИЙЖ 

ДУУСГАВ. 

 



 

 

 

 

 



2. ДОТООД ХАЛААЛТАНД ӨӨРЧЛӨЛТ ХИЙЖ, БОЙЛЕР ХОЛБОВ. 

 

 

 

 



3. К4- ЗУУХНЫ БАТЕРЕЙ ЦИКЛОНД БҮРЭН ЗАСВАР ХИЙЖ, ЗАСВАРЛАВ. 

 

 

 

 



4. ГАДНА КОНТОРЫН 2-Р ДАВХАРЫГ БАРЬЖ ДУУСГАВ 

 

 

 



5. ТҮЛШНИЙ ХЭСГИЙН АГААРЖУУЛАЛТ ХИЙВ 

 

 

 



6. 1-60 АЙЛЫН ЧИГЛЭЛД ХАМААРАЛТАЙ ЗАХИРГААНЫ ЧИГЛЭЛИЙН ХУУЧИН АШИГЛАЛТЫН 

ХУГАЦАА ДУУССАН Ф2Х125ММ-ИЙН ГОЛЧТОЙ 92 М УРТТАЙ ГАЗРЫН ШУГАМЫГ ШИНЭЧЛЭВ 

        

      

 



7. 86-Р ЦТП-ГИЙН БОЙЛЕР БОЛОН СҮЛЖЭЭНИЙ НАСОС ӨРГӨТГӨХ, ДОТОР ТАЛЫН ШУГАМД 

КОЛЛЕКТОР ХИЙЖ, ӨРГӨТГӨЛИЙН АЖИЛ ХИЙВ 

       

8. МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЦТП-ГИЙН БОЙЛЕР, НАСОС ӨРГӨТГӨХ, УДИРДЛАГЫН САМБАРТАЙ 

БҮРЭН АВТОМАТЖУУЛТ ХИЙВ 

             



            

9. 1-40 АЙЛЫН ЦТП БОЛОН 86-ГИЙН ЦТП-ГИЙН ЦАХИЛГААНЫ ТЭЖЭЭЛИЙН КАБЕЛУУДЫГ 
ӨРГӨТГӨН ШИНЭЧЛЭВ 

 
 

           
 
 



    

10. ЗУУХНЫ АВТОМАТЖУУЛАЛТ,АВТОМАТИКИЙН ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ АЖЛУУДЫГ 

ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН ХИЙВ 

    

 



11. ЗУУХНЫ БОЛОН ТҮЛШ ДАМЖУУЛАХ ХЭСГИЙН ИНВЕРТЕРГҮЙ БАЙГАА ХӨДӨЛГҮҮРҮҮДЭД 

ИНВЕРТЕР НЭМЖ СУУРИЛУУЛАВ 

               

12. ДУЛААНЫ СТАНЦЫН 6000В-ЫН ОРУУЛГЫН ЕРӨНХИЙ ХОЁР ЩИТИЙГ ШИНЭЧЛЭВ. 

            


























